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pH - PN-EN IS0 10523:2012 (&) 7.8 +0,3 TE | MW 6,5-9,5%323
Przewodnoét elektryczna nSicm PN-EN 27888:1999 (A) 515 52 TE MW} <25008 1723
whasciwa (PEW) w temp. 25°C

Glin (Al) pgit PN-EN IS0 17294-2:2006 (A),(E) 714 7,2 PS I MW <200
2Zelazo (Fe) ugh PN-EN 150 17294-2:2006 {A),(E) 77,0 17,7 PS | MW <200
Metnogé NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) 0,87 +0,27 PS | MW 51923
Barwa mgPt/) PN-EN JSO 7887:2012 (A) <5 - PS IMW A zB
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <4 - PS MW -Az3
Amonowy fon (NH,*) mg/l PN-EN ISQ 11732:2007 (A) 0,08 +0,02 PS { MW £0,50
Azatyny (NO;') mgfl PN-EN ISO 13395:2001 (&) < 0,03 - P8 IMW <0502 22
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) ] - PS | MW "z
Liczba Escherichia cott |tk 100mi PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) ] - PS | MW 0

k/100ml - liczba jednostek tworzgeych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakoci wody przeznaczonej do spolycia przez ludzi

(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)
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Parametr powInien byt uwzgledniony przy ocenie agresywnych whtadciwosci korozyjnych wody.
Adceptowalny przez konsumentdw | bez nieprawldiowych zmian.

Naley speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartofici w nawiasach kwadratowych oznaczajg: steenie azolandw

[NO,) i azatyndw (NO_) w mgl, Stedenie azotyndw w wodzia uzdatnionaj wprowadzonej do sieci wodociggowaj lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mgfl,

5)17) 23

1) 2.3

PN-EN 1622.2008

Metoda uproszezona, parzysta, wybor niewyrmuszony

Parametr powinien byé uwzglednlony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% prébek w clqgu roku,

Objasénienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach .Listy badar prowadzonych w ramach Zakrasu slastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszezyna

Wartodci wynlkéw badan poprzedzone znaklem mniejszosci (<) cznaczalg uzyskanle wyniku ponikej dolne| granicy oznaczalnafci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako nlepewno$¢ rozszerzong. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 85%.
Niepewnodé rozszerzong podano dia anallzy.
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Ninisjszy dokument zostat wystawiony zgadnia z Ogainym| Warunkam| Swisdczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sq na stronie;
hitp:/www.sgs.analizysrodawlaka.plpodstrona/usiugl), w operciu o kidre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrdcit azczegding uwage na zagadnienla dotyczace odpowledzialnodci,

odsziodowan | jurysdyke|i 2awarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie | zakresle przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustateniami poczynlonyml ze 2lecenicdawcy | wediug Jego wskazéwek, jesH
takowe zostaly podane, SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawes; ninlejszy dokument nle zwalnia stron z reallzawania praw i chowigzkow

wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wazelkie nisautoryzowsne zmiany ninlejszego dekumentu, podrablanie i falszowenie jego tragci, formy | wygladu Jest niezgodne | podiega $ciganiu w éwistle prawa.
Dokument mozs byé wykorzystywany i kopiowany w catoscl, koplowanie czg$ciows jest dopuszezaine po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wazystiie wyniki badari i pomiantw zestawione w ninisjszym dokumencle odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probkl
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zieceniodawcy, SGS Polska Sp. 2 o.0. hie ponosi odpowiadzlainoéc! za pochodzenle, sposdb pobrania | reprezentatywnose probki.




