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pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A} 8,0 10,3 TE | MW 65-95%%
Przewodnost elektryczna pSfem PN-EN 27888:1898 (A) 543 +55 TEIMW| <25000 1723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin {Al} pall PN-EN 150 17294-2:2006 (A),(E) 57.7 45,8 PS | MW <200
Zelazo (Fe) pgil PN-EN IS0 17284-2:2006 (A),(E) <60,0 - P3| MW £200
Metnodé NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) 0,52 10,16 PS [ MW 51923
Barwa mgPt EN-EN IS0 7887:2012 (A) <5 - PS | MW _4z2
Liczba progowa zapachu (TON}) - PN-EN 1622:2006 (A} <1 - PS | MW -4 z3
Amonaowy jon (NH,*) mg/l PN-EN IS0 11732:2007 (A) 0,07 +0,02 PS | MW £0,50
Azotyny (NO,} mg/l PN-EN IS0 13395:2001 (A) <0,03 - PS | MW <0,50 2 *2
Liczba bakteril grupy coli jti/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS | MW phz?
Liczba Escherichia coli itk 06mi PN-EN IS0 9208-1:2014-12 (A) 0 - PS | MW 0

ji/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi
{Dz. U. z 2015r,, poz. 1989)
523 Paramatr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwoscl korozyjinych wody.

423 Akcaptowalny przez konsumentdw | bez nieprawldiowych zmian,

2zl NalsZy speini¢ warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosei w nawiasach kwadratowych aznaczajg: steenie azotandw
(NO,) | azotynéw (NO;) w mgil. SteZenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowaj lub innych urzgdzeri
dystrybucji nie mo2e przekraczad wartosci 0,10 mg/l.

f9inz3 Parametr powlinlen by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosei karozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25 °C
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Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% prébek w clagu roku.

PN-EN 1622:2006 . Meloda uproszezona, parzysts, wybdr niewymuszony

Objagnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach Listy badari prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykanania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartodci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszoscl (<) oznaczajq uzyskanie wyniku ponize} dolnej granicy oznaczalnokci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnoét rozszerzong. Wspdlczynnik rozezerzenia k=2; poziom ufnodcl 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.
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===z Koniec dokumentu ----—

Ninlejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinym| Warunkami Swindczenla Usiug (OWSU stanawlg element oferty, dostepne sq na stronle:

httpiwwi.sgs analizysrodowlska pl/padstronaiusiugl), w oparciu o kidre zrealizowano usiuge. Nale2y zwndeid azezegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowledzialnescl,
odszkodowar i jurysdykcjt zawarte w OWSU,

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawlonym w niniejszym dokumancie, 2godnle z ustaleniami poczynionyml| ze Zleceniodawes i wediug Jego wekazdéwek, jesh
takowe zpstaty podane, SGS Polska Sp, z 0.0, ponosi ndpowiadzialnoéé jedynie przed Zlaceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z reaizowania praw | obowiazkdow
wynikajgeych z zawantych porozumlert.

Wazelkis nieautoryzowane zmiany niniej dokumentu, podrablanie | fatszowanie jego tredci, formy | wyglach: jest niszgodne i podiega Sciganiu w dwietle prawa.

Dokument moke byé wykarzystywany | Kopiowany w caloscl, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczeine po uzyskaniu pisemne] Zgody.

Wazystkie wyniki badaft | pomiaréw zestawione w ninlejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencle zaznaczono, 2e probki
zostaly pobrans przez przadstawiciela Zleceniodawcy, 3GS Polska Sp. 2 0.0 nie ponosi odpowiadzialnodci za pechodzenle, spostb pobrania | reprezentatywnosé probki.




