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Strona nr 1/2 Pszczyna 2014-11-28
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/7369611/2014 I RO W MO
Zleceniodawca ID: 6569 |
Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2014-11-19, numer systemowy: 14017500
Cel badan: . obszar regulowany prawnie
Opis prébek

Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Préobka:

prébki zleceniodawcy
110258/11/2014 Wodociag NIDA 2000 Stary Korezyn Woda uzdatniona
Urzad Gminy Koszyce, Lazienka

Dane zwiazane z pobieraniem préobek

Nr Iabo;::!ryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania

prébki
110258/11/2014 2014-11-26, godz.07:56 Przedstawiciel Laboratorium PN-1S0 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki [
Barwa: brak Metno&é: brak Zapach: brak
Plan pobierania: |pr6bka jednorazowa
Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badarn
2014-11-26, godz.15:38 2014-11-26 2014-11-28

Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

mgr inZ, Natalia Bulinska

.................... b

Specjalista ds. projektdw srodowiskowych

Z .G,
[ ;-_‘n-nq
14T 201y

'
I T L T Ty i e
DU S00 T0ATE L R GON 240 8T 54T

SG5 END PROJENT Sp. 2 0.0. | | pkalizacie: Laboratorla;

Pszgzyna 43-200, Cigszyriska 52a 1 +48 32 449 2500 1+48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyniska §2a
Poznan 61-665, Gronowa 81 t +48 32 442 2500 t/f +48 61 820 4021 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wraclaw 54-424, Muchohorska 18 t +48 32 449 2500  +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Haliera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2600 f+48 17 241 1394 Laisjsk 37-300, Wierzawice 874
Szczacin 70-881, Gdariska 16 B T +48 91 427 3517 1-+48 91 421 3517

www, pl.sgs.com
Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 638-16-69-512, REGON 240157537, Sad Rejonowy Katowice - Wschod w Katowicach Wydziat VIll Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000332989
Kapitat zaktadowy 2 559 600,00 2t
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/73696/11/2014

Pszczyna 2014-11-28

: o iyniki badar | Niepewnosé | .¢ .Dopuszczaine
Identyfikacja metody .. - Wyn O rozazerzona W 83 £ opueaczang
Oznaczany parametr Jednostka - _ badawcze] _ - .rpzszer;ona gj . _mmgi (NDS)
_ 110258/11/2014) S5 & | wskainikow
: S ' &
oH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 78 +0.3 TE[KM| 6,5-95% ¢
Przewodnosé elektryczna WS/cm PN-EN 27888:1999 (A) 682 +69 TE[KM| <2500 % =3
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Al} gl PNEN ISO 17294-2:2006 (A) 117 +1.2 PS [KM <200
Zelazo (Fe) g PN-EN IS0 17294-2:2006 (A) < 60,0 - PS | KM £200
Metnosé NTU PN-EN ISQ 7027:2003 (A) 0,12 +0,04 PS | KM g4
Barwa mgPtl PN-EN ISQ 7887:2012 (A) <5 - PS | KM 515423
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 {(A) <1 - PS | KM -9z
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS | KM -9z3
Amonowy jon (NH,"} mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) < {(},05 - PS | KM <05
Azotyny (NO;) mg/ PN-EN 15O 13395:2001 (A) <0.03 - PS [KM S052%
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 1] - PS | KM R
9308-1:2004+Ap1:2005+AC.2009
(A)
Liczba Escherichia coli jt/100m| PN-EN ISQ 0 - PS | KM 0
9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
(A)
Liczba Clostridium perfringens itk 100m| Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0 - PS | KM 0»z?
| tacznie ze sporami listopada1998 r. (A}

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml

U - niepewnosé metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspélczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego

wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jako#ci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi
(Dz. U. nr 61, poz. 417, 2zm. Dz. U, 2010 ¢, nr 72, poz. 466)

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wilasciwosci korozyinych wody.
Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian.
Nalezy spetic¢ warunek: [azotany}/50+Hazotyny]/3=<1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaj stezenie azotandw i

azotynow w mg/l, ponadto stezenie azotynow w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej lub innych urzadzefi dystrybucji nie

5) z3
4 z3
2)z1

przekraczaio wartoéci 0,10 mgl
2)z3

chorobotworczych.
1y 2.3
6} z.3

25°C

Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach, do 5% probek w ciggu roku.
5} Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody. 7)0znaczana w temperaturze

Nalezy badaé w wodzie pochodzace] z ueé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartoéci, nalexy zbadad, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z cbecnogci innych mikroorganizméaw

Identyfi I_(a'c_:ja_' metody badawczej

PN-EN 1622:2006

Matoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objagénienia:
A - metodyka akredytowana

Miejsce wykonania badari; TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszo$ci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ct metody.

Autoryzowat:

KM - mgr inz. Marcin Kus - Zastepca Kierownika Dziatu Analiz Nieorganicznych
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Niniejszy dokumnent zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSL stanowig element oferty, dostepne s na stronie:

http:/iwww.analizysrodowiska.plipodstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnoéci,

odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.,

Ushuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawiornym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazéwek, jedli
takowe zostaly podana. SGS Eko-Projekt ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodawsa; ninigjszy dokument nie zwainia stron z realizowania praw i obowiazkow

wynikajacyeh z zawartych porozumieri,

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego {redci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byt wykarzystywany i kopiowany w cato$ci, kapiowanie czesdciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badan | pomiardw zestawions w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prabki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zlaceniodawcy, SGS Eko-Projekt nie ponosi odpowiedzialnoscei za pochodzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnosé prébki.




