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Zleceniodawca

1D: 8569

Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczvn

 Podstawa realizaci

Zlecemez dma 2016-01-22, numer systemowy: 16002271

Obszar badari: - | obszar regulowany prawnie
Cel badari: - dla potrzeb potwnerdzema zgodnosci
: _ - 'Opis prébek
Nr laboratoryjny ~'MieJsce poboru / etykleta
. probki - zleceniodawcy S
032261/01/2016 Wodocigg Stary Korczyn Woda uzdatniona
Stacja Uzdatniania Wody
Dane zw;azane z. pobieramem prébek L Sk .
Nr Iaboratc;l'Yil‘IV Data poblerania ) _ : Prébkoblorca ' _ Metoda pob|A ranla i
032261/01/2016 2016-01-26, godz.12:46 Przedstawn:lel Laboratorlum PN- iSO 5667 5:2003, PN—EN |SO
_19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobleranla prébkl
Barwa: brak Metnoéé: brak Zapach: brak

Plan pobierania:

- |zgodnie z harmonogr

ramem

‘Data rejestracji w laboratorium ‘Data rozpoczecla badar Data zakotriczenia badan
2016-01-26, godz.16:12 2016-01-26 2016-02-02
. . Uwagi ' '
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
Sporzadzi:

wa 31 | | okalizacje:

HAasna | ocrcama 43-200, Gieseynska 52a

Poznan §1-655. Gronowa 81
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18
Lezajsk 37-300. Wiurzawice 8§21
Szerecin 70-861, Gdanska 18 B
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Laboratotia:

1 +48 32 44% 2500
T +48 32 449 2500
t+48 32 449 2500
t +48 32 449 2500
t +48 91 423 3617

f +48 32 247 2072
vt +48 61 820 4031 Pila
1 +a8 73 358 7562
[+48 17 241 13N
f+4891 421 3517

Lezajsk

Pszczyna

Dzialdowo

43-200, Cieszynska 52a
BA-920, Na Leszkowie 4
13-204, Hallera 35

37-300, Wierzawice 874

wwnw. pl.sgs.cam

Mamber of the 565 Group {SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejunuwy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zaktadowy 10 144 200,00 21
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Oznaczany parametr Jednostka . Identyfikacja nje_tody .Wyn.l_kl §a_daﬁ Nigp’w"“-é ' §§ § .D?F:l:’:mg'(‘:os)
- | badawcze) 0322610172016 "N |24 B | wekatnikéw
Py
Chior wolny mg/ KJH-5.7-27 (A) 0,26 +0,04 TE | BS £03DiNed
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 78 +0,3 TE[BS| 65-959%3
Przewodnosé elektryczna pSliem PN-EN 27888:1999 (A} 672 168 TE[BS| s2500%!723
wlasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) pg/! PN-EN ISO 17204-2:2006 (A),(E) <40 - PS | BS <50
Oféw (Ph) gl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <40 - PS|BS <10
Kadm (Cd) paf! PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <0,30 - PS | BS <5
Miedz (Cu) my/! PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) | < 0,0020 - PS|BS £2,0% %2
Rtes (Hg) gt PN-EN 1483:2007 (A) < 0,050 - PS | BS 51
Sdd (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) 18,3 +1,9 PS| BS 5200
Glin (Al pafl PN-EN 1SC 17294-2:2006 (A),(E) < 10,0 - P3| BS < 200
Mangan (Mn) pa/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <40 - PS | BS <50
Zelazo (Fe) g PN-EN SO 17294-2:2006 (A),(E) <600 - PS | BS £ 200
Nikiel {Ni) paf! PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <50 - PS | BS <20
Arsen (As) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2008 (A),(E) <1,0 - PS|BS 510
Selen (Se) g/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <20 - Ps|BS <10
Antymon (Sb) ugf! PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <10 . Ps|BS <5
Bor (B) mg/! PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 0,050 - PS | BS <10
Siarczany (S0,%) mgyl PN-EN IS0 10304-1:2009 {A) 76,2 £15,3 PS | BS <250 9 =2
Chilorki (Ch) mg/l PN-EN ISO 10304-1:2009 (A) 35,1 +7,1 PS|BS 52509 =2
Fluorki (F?) mg/l PN-EN IS0 10304-1:2009 (A) <0,10 - PS | BS £1,5
Metnoses NTU PN-EN 1SO 7027.2003 (A) 0,40 +0,12 PS| BS 592
Barwa mgPul PN-EN ISO 78872012 (A) <5 - PS| BS -9z3
Liczba progowa zapachu {TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <9 - PS|BS -fes
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS5BS -4 =3
Utlenialncsé z KMnO, (Indeks mg/ PN-EN ISO 8467:2001 (A) 2,35 +0,36 Ps|BS s58.923
nadmanganianowy)
Bromiany gt PN-EN ISC 15061:2003 (A) <50 - PS|{BS 510¥=2
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A} 0,09 40,02 PS(BS $0,50
Azotany (NOC,) mgl PN-EN ISO 13395:2001 (A) 139 +2 8 PS | BS $ 5092
Azotyny (NO,) mey PN-EN I1SO 13395:2001 (A) <0,03 - PS| BS £0,50% 22
Cyjanki uof PN-EN IS0 14403-2:2012 (A} <15 - PS [ BS <50
Benzo(a)piren uol KJ1-5.4-97 (A) < 0,006 - FS | BS <0,010
Suma wielopierscieniowych ug| KJ-5.4-97 ¥ (A) < 0,024 - PS | BS < 0,109 22
weglowodoréw aromatycznych
(VWWA)
Epichlgrohydryna ngfl PN-EN 14207:2005 (A) < 0,060 - PS | BS s0,10 " =2
Benzen ugfl PN-EN ISO 156802008 (A) < 0,50 - PS | BS 10
Chlorek winylu gl PN-EN ISO 15680,2008 (A) < 0,20 - FS | BS <050 v z=2
1,2-Dichloroetan pgh PN-EN |SO 15680:2008 (A) < (0,80 - PS5 | BS £3.0
Suma trichloroetenu i ugi PN-EN SO 15680:2008 (A) <200 - PS | BS =10
tetrachloroetenu (Suma
trichloroetylenu i tetrachloroetylenu)
Suma trihalometansw (THWY g/l PN-EN ISO 15680:2008 © (A) <16 - PS | BS <1009 22
4,4-DDD {Pestycyd) g PN-EN ISO 5468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10% 22
R
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Oznaczany parametr Jodnostka | demtyfikaciametoay. | WIMHTERGER | Niepewnos¢ |83 § |- mmg:?:os>
badawcze) | 032261/01/2018| - "OF3Z8rZONA. ‘%E‘f "(  wakafnikéw
4,4'DDE (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - Ps| BS £0,10 % =2
4,4 -DDT (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS| BS £0,10 % =2
alfa-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS| BS <0,10 ¥ =2
beta-HCH (Pestycyd) pg/! PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS 50,108 22
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS5 | BS 50,108 22
delta-HCH (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS5 | BS <0109 22
Aldryna (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS| BS $0,03 8 22
Dieldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6488:2002 (A) < 0,020 - PS| BS £0,03 %2
Endryna (Pestycyd) ugf PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS 0,10 =2
Aldehyd endryny {Pestycyd) g/t PN-EN ISO 6468:2002 {A) < 0,020 - PS| BS £0,10% %2
Izodryna (Pestycyd) ughl PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10%722
Heptachlor (Pestycyd) ugfl PN-EN 150 6468:2002 {(A) < 0,020 - PS| BS £0,03 % =2
Epocksyd heptachloru (Pestycyd) ugh PN-EN {SO 6468:2002 {A) < 0,020 - PS | BS 50,03 %22
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ugfl PN-EN IS0 6458:2002 {A) < 0,020 - PS | BS 50,10 & 22
Endosulfan beta (1Y (Pestycyd) pgfl PN-EN 1S0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS | BS £0,10% =2
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ugi PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS 50,10 ® 22
Metoksychlor (Pestycyd) ugh PN-EN IS0 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS $0,10 %22
Pentachlorobenzen (Pestycyd) pgA PN-EN ISO 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS 50,0922
Heksachlorobenzen (Pestycyd) g/l PN-EN IS0Q 6468:2002 (A) < 0,020 - PS|BS %0,10 922
Suma pestycyddw ngl PN-EN I1SO 6468:2002 ™ (A) < 0,40 - PS1BS £0,50817 =22
Liczba mikroorganizméw w 22+2°C | jtk/1mi PN-EN IS0 6222:2004 (A) 16 10-22 LE {MW bez
po 72h nisprawidtowych
zmian
Liczba enterokokéw kalowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 0 - PS | BS 0
Liczba Clostridium perfringens jtk/100mI Dyrektywa 98/83/WE z dn. 3 0] - PS | BS 0223
facznie ze sporami listopada1998 r. (A)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100mI PN-EN SO 9308-1:2014-12 (A) 0 - PS|BS VEES
Liczba Escherichia coli jtk/100mlI PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 (A} 0 - PS | BS 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. z 20151, poz. 1989)
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2zl W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiagzkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujgcym wode w Srodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.
522 Wartosc dopuszezalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane] agresywnoécig korozyjna wody dia rur miedzianych.
R Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian.
8- 823 Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWOQ; Indeks nadmanganianowy - utlenianie powinno byé przeprowadzane w ciggu 10 min.
w temperaturze 100 stopni Celsjusza w Srodowisku kwasnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
3 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
H =2 W miare maozliwoéci bez ujemnege wptywu na dezynfekcie powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci
A z2 Nalezy spetni¢ warunek: [azotany)/60+[azotyny]/3=<1 gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw
{NO;) | azotyndw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.
b z2 Warto$¢ oznacza sume stezeri wyszczegolnionych zwiazikdw: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)flouranten, benzeno(ghiperylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.
422 Warto$é odnosi sie do stezenia pozostalosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg; Oznaczaé w wodzie przesylanej instalacjami z polichlorku winylu.
yigz2 W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Suma THM - wartosc
oznacza sume stezeri zwiazkdw: trichlorometan, bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan.
822 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozitadu i reakgii.
Oznaczad jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwad. Wartosé stosuje sie do kazdego
poszezegdinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 pg/.
§17) 22 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wezrostu} oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakgji.
Oznaczac jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwad. Wartosé stosuje sie do kazdego
poszczegdinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS wynosi 0,030 ug/l. Suma
pestycydéw oznacza sume poszczegdinych pestycyddw wykrytych i oznaczonych iloSciowo w ramach monitoringu.
2 =3 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzgcej z ujgé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
wartesci, nalezy zbadag, czy nie ma zagrazenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z obecnosci innych mikroorganizméw
chorobotwaérczych.
ne2 Wartosé odnosi sie do stezenia pozostato$ci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.
57 3 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
nz3 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.
Normalprocedura badawcza |~~~ .. . Data, wersja lub informacje dodat
K.H-5.4-57 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
KI-5.4-97 @ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierScieniowych weglowodorow
aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo{ghj)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)
PN-EN IS0 15680:2008 © Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkdw: trichlorometan, bromaodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan
PN-EN 1SO 6468:2002 ¢ Suma pestycyddw jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4-DDD; 4,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan I, endosulfan 11, siarczan endosutfanu,
metoksychlor
KH-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 04 z dnia 20.01.2015
PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona. parzysta, wybor niewymuszony

Fir
uk. Cie
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Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Lezajsk

WartoSci wynikdw badar poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy cznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badar fizyko-chemicznych okresiono jako niepewnosé rozszerzona. Wspblczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych pedano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowal;

BS - mygr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Ninieiszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepre sa na stronie:

http:/fwnww. sgs.analizysrodowiska. pl/pedstrona’usiugi), w oparciu o ktore zreatizowano usiuge. Nalezy zwrécié szczegbing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w QOWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodaweg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z reatizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych perozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | padiega ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catodci, kopiowanie czedciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z ¢.0. nie ponosi odpowiedzialnesci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosé probki.
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Zleceniodawca

ID: 6569

Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczyn

Podstawa realizacji -

Zlecenie z dnia; 2016-01-22, numer systemowy: 16002271

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badari: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci
: Opis prébek S e
Nr laboratoryjny Misjsce poboru / etykleh . 'Probkar 7
—_ prébki - Zleceniodawcy LI :
032261/01/2016 Wodocigg Stary Korczyn Woda uzdatniona
Stac;a Uzdatniania Wody
Dane zwiqzane z pobisranlem prébek ‘ o oL
Nr laboratoryjny - Data pobierania Prébkoblorca Metoda poblerama E
032261/01/2016 2016-01-26, godz.12:46 Przedstawuclel Laboratonum PN-1S0O 5667-5:2003, PN-EN ISO
19458.200? (A}
- Ocena organoleptyczna wykonana podezas pobierania prébki "0 T
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data rejestracji w laboratorium

Data rozpoczecia badari -

" Data zakoriczenia badafi

2016-01-26, godz.16:12

Uwagi

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

(A) — metoda pobierania probek objeta akredytacjg nr AB 1232,
W zataczeniu wyniki badar zrealizowanych przez podwykonawce: AB 213 (Osrodek Badan i Kontroli Srodowiska Sp. 2 0.0.,

Katowice).

v Foniremeai Wealth & Sabele Grkacarian Sredemaeer

43 ] Lokalizacje:

Pszcryna 43-200. Cieszynska 52a

Poznan 61-655, Gronowa 81
WWroctaw 54-424, Muchohurska 18
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Srezoecin 70-661, Gdanska 16 8

t +18 32 445 2500
b +48 32 449 2500
b +48 32 449 2500
t 46 32 443 2500
§+48 §1 421 3517

{ +48 32 447 2072
t/t A8 61 820 401
f +48 71 358 75662
F+48 17 241 139!
P +4891 421 3517

Specjalista ds. pEolektow srodowiskowych

G P:"rﬂzjr--i
ey da47 26 79

Laboratoria:

Pszezyna 43-200, Cieszynska 528
Pily 34-920, N Leszkowia 4
Dziatdowo  13-200, Hatlern 35

Lezagsk I7-300, Wiarzinvice 874

wwwr. il gs.cam

Mamber of the SGS Group 1568 84}

NIP 586-000-56-08, REGON 00014425%. Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie. XIl Wydziat Gospodarczy ¥rajewege Rejestru Sadewegn nr KRS 0000027234

Kapital zakdadowy 10 144 206,00 21
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-----= Konie¢ dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadezenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sq na stronie:

http:/fwww. sgs. analizysrodowiska pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécit szczegding uwage na zagadnienia dotyczace adpowiedzialnosci,
odszkadowart i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowanc w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wedlug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. 8GS Polska Sp. z 0.0. ponosi cdpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodaweg; niniejszy dokument nie zwalnia stron 2 realizowartia praw | obowiazkow
wynikajgcych z zawartych porozumied.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega ciganiu w dwietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek, W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prabki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0, nie ponosi odpowiedzialnosel za pochadzenie, sposéb pobrania i reprezentatywnodé probki,
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oW \.___,/':5: P hmorina Akredytowans w zakresie pobierania | badania probek Katowice, 2016-02-08
M wad, §ciekdw, odpadow, osaddw, gleb Strona: 1/2
T oraz pomiaréw halasu, biogazy
% /"/_“\\‘\ F | emisii zanieczyszczer: do powietrza OBiIKS 05/282/2016/LB
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RAPORT Z BADAN NR 1084 /LB / 2016
Zleceniodawca: $GS Polska Sp. z 0.0.
Environment, Health and Safety
ul. Cieszytiska 52a
43-200 PSZCZYNA
Badany obiekt: Prébka wody Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Brak danych
inne dane: 032261/01/2018
Woda uzdatniona
Prébkobiorca: Pobieranie i transport Klienta
Data pobierania: 2016-01-27
Data dostarczenia: 2016-01-28

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 203557

Wynik Niepewnosé
Y Akryloamid <0.040 pgh

Numer proby 203557

T ZAZGODN s
Data zakonczenia badar: 03.02.2016r. i
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Autoryzujacy: Zatwierdzajacy:

Rozdzieinik; 1 egz. Kifent, 1 agz. a/a




Katowice, 2016-02-08

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 1084/LB/2016
Metoda badawcza Zakres metody
Y  Akryloamid PBAMIC: 01.05.2011 0.040-2.0 Mgl

KONIEC RAPORTU

Gia probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczaee prébki zostaly podane przez Kilenta, wyniki badar) do|yc4q'l‘ylkc dosiarczonych probak, nlepawnoéé wyniku rie Lwzglednia pobierania.
Jetali nie podano inacze} dla probek nia pobranych przez Laboralerium; plan | procedury pobierania 54 identylikowslne u Klienta.

¥ — badania akredylowane zamieszczone w Zakresie Akredylaci AB 213, N - badanie nleakredytowans, Y(P) - badanls akredylowane zamiaszczong w zakresie akredylaci podwykonawcy, i

aNR) - badanje wykonans meioda, nilem;a%wnqd\a mafody wskazanej w przaepisie prawa - Labaratorium pesiade dowody uzyskania réwnowaznosc wynikéw, R — Zamieszezony na pierwssj strania
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem melody.

Whyniki ponikej (<) i powyis) [>) zakresu melody {z wyjatkiom badan biatogicznycn) sq nleakredytowana.

Niapawnoic: dla badad sensorycznych podanué'aku przadzist $redniaj geomelryczne), dia badari biolegleznych podanc jake przedzlad nieppwnosci somiaru {wspotozynnik rozszerzenia k=2,
prawdapadobionisiwo 85%), dla pozostalych badari skresfons jako niepawnosc rozszerzona (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwa 55%).

Dla wynikéw ponizs) {<) | powyzaj {>} zakrasu metady oraz dia badan jakeiclowych niepawnaici nie podaje sig,

Daty wyhkonywania bagal sq identylikewalne w zafisach L.eboratorium . :
Skargi rozpatrywane sa zgodale ¢ Procedury Ogéing P-8 _Rozpalrywania skatyy® Raport moze byé powislany fedynie w eafosai,




