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Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn
28-136 Nowy Korczvn

Podstawa realizacji - ..o 00

Zlecenle z dnla 2018 05-17, numer systemowy 18011925

Obszar badaﬁ obszar regulowany prawnie
Cel badaﬁ dia potrzeb pomlerdzenla zgodnosm Z wymaganiami
- 2o " Opls probeh
Nr Iaboratoryjny' Mlejsce poboru/ etykleta
—_ probki +" ‘zZleceniodawey - : -
1071 93/05/2018 Sto;anowme gmina Bejsce Woda uzdatniona
Hydroforma
“Nr Iaboral:oryjny ;i
prébkl S R Dahpoblera ia _ o :
107193:'0512018 2018-05-23, godz.08:31 Lukasz Tendera - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
Laboratorium 19458:2007 (A)
Barwa: brak Metnoéé. brak Zapach. brak

Plan pobierania:

prébka Jednorazowa

Data rolestracjl w laboratorium

" Data rozpoczecia badan™ |

"Data zakoficzenia badan

2018-05-23, godz.16:00 2018-05-23 2018-05-29
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:

01-248 Warszzwa, ul. Jana Kazimierza 3
NI 5860005608
Laborzterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
A43-200 P-zczwa ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500 fax 324472072
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Lokalizacje:

VT ) Peanzyna 43-200. Cieszynska 52u

Pagnan £1.655, Gronowa €1
Wroclaw 54-a2d4, Muchoborsks 18
Lesapsk 37-300. Wierzawice 874
Seneesin 70-661 Gelanska 16 8

IR

\ +48 32 445 2500
1 ~18 37 449 2500
1 +48 32 449 2500
t A 32 449 2500
t +d3 91421 3817

mgr inz. Natalia Bulifiska

Do

Specjalista ds."projektow srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wlasnorgcznym podpisem: %@

f 448 32 447 2072
/1 +48 61 820 4031
f +48 71 358 7567
£ o417 2011391
1 +dB 91 421 3517

Laburatonia:

Hszezyna
Pita
Dziatdowo
Lezajsk

43.200, Cieszynska b2a
64-920, Na Leszkowie 4
13-200. Hallera 35

37-300. Wierzawice 874

www, 2. 5g5.com

t

Member of the SGS Group {SGS SAl

NIP 586-000-56- 08, REGON 000144259, Sad Rejonawy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X1t Wydziat Gospodurczy Krajowego Rejestru Sadowega sar KRS 0000027334

Kapitat 2aktadowy 27 167 800,00 zt
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" niki badari b5 § | Dopuszezalne
Qznaczany parametr Jednostka Ide"ty:-k:;:'ammy - w _. .| Niepewnosc gﬁ d _g A0 ':fart.oéci (NDS)
' adawcze] 107193/05/2018( "OZ82erzond %; 5 © wekagnlkéw
pH - PN-EN ISQ 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 +0,2 TE IMW| 65-958!9z1C
Przewodnosc elekiryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 682 +89 TE |MW| <2500 9 1®z21C
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnose NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <0,10 - PS [MW/| Zalecany zakres
(A),(ZPS} wartosci
do 1.0 T} z1C, A"
Barwa mgPYl PN-EN ISQ 7887:2012; <5 - PS IMW 9 z1C. A
Ap1:2015-06 (A),{ZPS)
Liczba progowa zapachu {TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <4 - PS MW A
Liczba progowa smaku {TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS |MW A
Ogélna liczba mikroorganizmow w /e PN-EN ISQ 6222:2004 (A),(ZPS) 3 1-7 PS (MW bez
temperaturze 22C+2C, 6824h nieprawidtowych
Zmian # 2!
Liczba enterokokéw katowych jtk/100m} PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS MW 0
{A),(ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtik/100ml PN-EN ISO 0 - PS | MW gnzwe
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r,,

poz. 2294)

6) i9) 21C

HziC, A

5) z1C A

2) 21C

8) i 10y 2.1C

1y 21C

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimalna moze zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze by¢ nizsza.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyc do osiggnigcia wartosci parametryczne|

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez kensumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana wartosc tega parametru w wodzie w kranie kansumenta - do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw [ bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentdw i bez nieprawidtowych zmian.

Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata.

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 mi w kranie konsumenta.

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wady; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk

(NPLY100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterckoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia.

Normal/procedura badawcza " Data, Wé@jli‘!'_i'liluﬁ_iinfqnnacjddoaatkblyye: : ]

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczena, parzysta wybdr niewymuszony

SGS Polska Sp. z 0. o.
01.248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NP 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safoty
43-20C Pezczyna, wl. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492’:’»0();1 fax: 32 4472072
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Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez whasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK . 4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)

Migjsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikdw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku pontze] dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzonag. Wspblczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiclogicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnesci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Niecrganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NP 5860005608
é.ab_oratr:.'lum Srodowiskowe
nvironment, Heakth & Safoty
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a

tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
41

------ Koniec dokumentu -----

Ninigjszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdinymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne s3 na stronie:
http:/Awww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szezegblng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosei,
odszkodowan i jurysdykali zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedsiawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie Z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawey § wedtug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. 2 0.0. poncsi ogpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniefszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumierh.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego treéct, formy i wygladu jest niezgodna i podlega $ciganiu w $wietle prawa.

Dokument moze bys wykarzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiardw zestawione w ninigjszym dokumencie cdnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prdbki
zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnos$c probki.




