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056673/01/2019 Stacja Uzdatniania Wody w Starym Korczynie
Kolektor thoczn
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056673/01/2019 tukasz Piech - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Barwa; brak Metnoge:  brak Zapach: brak

prébka jednorazowa
2019-01-24, godz.14:47

Zpoczeci:
2019-01-24

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Poiska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:
01-248 Warszawa_, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inZ. Natalia Buliriska
NiP: 5860005608
Labaraterlum Srodowiskowe (
43200 ponment, Health & Safty whon
- t2eryna, ul. Cieszyfiska 52 ol L .
tai. 32 4492596; fax: 32 4‘!‘720?2 2 specjalista ds. projektow srodowiskowych
13-
Oryginal potwierdzony wiasnorgeznym podpisem: %
ST T M PRI SR T I | ER TR IRICTE LU e
Lokalizacja: Laboratoria:
Pezczyna 43-200, Cieszynska 522 t -48 32 4492500 ! +48 32 447 2072 Pareiyna 432 200. Cigsrynska 52a
Poznan $61-655, Gronowa 81 t =48 32 449 2500 1/f +18 61 820 4031 Pita 64-920. Ma Leszhowio 4
Wroctaw 54.424, Muchoborska 18 t +48 32 149 2500 1048 11 358 7562 Daisldowe 13-260, Hallera 35
Luzajsk 37-300, Wierowica 874 e+ 37 449 2500 I vdd 17 241 1301 Lesijsk 37-300, Wierzowice 874
Bzczucin 70-661, Gdanska 16 & 1 +48 914213817 (+48 91 421 3517

v kL SU S com

I Member of the SGS Group (SGS 5A)

NIF 586 000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonawy dla W1 §1. Warszawy w Warszawie. XIF Wydzial Gospadarczy Krajowego Rajestru Sacowega nr KRS 0000027334
Kaopitad zakladowy 27 167 800.60 2
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pH - PN-EN 150 10523:2012 (A).(2LE) 78 +0,2 TE [MW | §5-9,50% 9=
Przewodnosc slekiryczna pSiem PN-EN 27888:1099 {A),(ZPS) 218 +55 PS IMW | s2500% 7 19 =
whasciwa (PEW) w temp. 25°C
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 <0,10 - PS MW | Zalecany zakres
wartoici
(A)(2PS) o T &
Barwa mgPt/} PN-EN IS0 7887:2012; <5 - PS [ Mw EELES
Ap1:2015-06 (A).(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON} - PN-EN 1622:2006 (A).(ZPS) <1 . PS | MW &
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A
Ogoina liczba mikroarganizméw w jtkAml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZLE} 14 . a9.21 LE | KM bez
temperaturze 22C12C, 68+4h : nieprawldiowych
zmian 2 ¢
Liczba enterokokow katowych jtk/100ml PN-EN 150 7899-2:2004 (A),(ZLE) 0 - LE [ KM 0
Livzba bakterii grupy coli jtki400ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 a - LE | kM p1zIc
(AL(ZLE)
Liczba Escherichia cali jtki1 00 PN-EN IS0 9308-1:2014-12 o - LE | KM 0
{A)(ZLE)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzgoych kolanle w 100 mil

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12,2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sp&iycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294) i
818 216 Paramsir powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci karozyjnych wody. W gdniesieniu do wady
niegazowane] rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikdw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla wartode
minimalna moze byé nizsza. '
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzyé do osiggniecia wartoSci parametrycznej

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU {nefelometrycznych jednostek metnoéci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentdw i
bez nieprawidiowych zmian.

Po2adana wartost tego parametru w wodzie w kranie kansumenta — do15 mg Ptl; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidtowych zmian.

Akeeptowalna przez kansumentow | bez nieprawidtowych zmian.

Zaleca sig, aby ogoina liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggows],

~ 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Dopusz¢za sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coll < 10 jtk

{NPL})100 ml nale2y wykonat badanie parametru E.coli i anterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia. )

Parametr pawinien by¢ uwzglgdniony przy ocenle agresywnych whasciwosc korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °c

7} 2.3C, A7

§) z1C, A*
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2) ziC

1} z.1C
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PN-EN 1622:2006

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS ~ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez whasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.), ZLE - Badania wykenano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS {LeZajsk, decyzje nr
PSK.442.9.3.2018 z dnia 31.01.2018r. oraz PSK.442.9.5.2018 2z dnia 30.04.2018r.) :

Misjsce wykonania badan: TE - teran; P$ - Pszczyna; LE - Lezajsk )

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniajszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosei metody.
Niepewnos$d metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszarzong. Wspblczynnik rozszerzenia k=2; paziom ufnosci 95%.
Nigpewnoéé rozszerzong podanc dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych | parazytalogicznych podanp przedzial uinoéei uzyskanego
wyniku - wg PKN-iSQ/TS 10036:2017, :

Autoryzowat:

KM - mgr inz. Marcin Kus - kierownik operacyjny laboratorium

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

SGS PoickaSp.zo. 0.
01-248 Warszaws, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: SRE0005608
Lahoratcum Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-20Q Pezozyna, ub. Cleszyfiska 52a
tol. 32 4452500; fax: 32 4472072
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~ama= Koniec dokumenty ==----

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug {OWSU stanowia element oferty, dostepna 53 na stronie:

http:fiwww.5gs. analizysrodowiska.pl/podstranalustugi), w oparciu ¢ kiére zrealizowano usluge. Nalexy zwrbicit szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialrosci,
odszkodawan | jurysdykeji zawarte w OWSU,

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokuinencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg iwedlug Jego wskazowek, jesl
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. 2 0.0. ponosi adpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiazkow
wynikajgcych z zawartych parozumien.

Wszelkie nisautaryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie | falszowanie jego tre4cl, formy ¢ wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swiells prawa.

Cokument moze byé wykorzystywany | koplowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemne] zgody.

Wszystkie wynikt badan | pomiardw zeslawicne w ninigjszym doxumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, goy w dokumencie zaznaczono, 2e probkt
zostaly pobrane przez przecstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.0. nie ponasi ocpowiedzialnosci 2a pochodzenie, 5pesob pobrania | reprezentatywnosc prabki.



