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Barwa: brak Metnosé:  brak Zapach: brak

2019-01-24, godz.14:48

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
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Oryginal potwierdzony wiasnorgcznym podpisem:

Enatgauns s nln 4 bate

Lokalizacje: Latoratoria:

Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t -48 22 449 2500 1 +48 32 447 2072 Paznzyna 43200, Cieszrynska 52a

Paznan 61-655, Gronowa 31 1-48 32 449 2500 t/l ~48 61 820 4031 Pila 64-920. Na Leszkowie 4

Wroctaw 54-424, Muchuhorska 18 1«45 32 1449 7500 {+48 11 358 1662 Drinldowo  13-200, Hallera 36

Leszdjsk 37-300, Wierrowics B4 t +4B8 37 449 7500 f+48 17 2411307 Lezajsk A7-300, Wierziwice 874

Szezecin 70-861, Gdanska 16 8 t +4B 91 421 3517 f +48 91 421 3517

wivw, BL55.COMm

! Membr of the SGS Group ISGS SA|

NIP 536 000-56-08. REGON 800144259, Sad Rejonowy dla M. 5t Warszowy w Warszawse, Xil Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowago nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 zt
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pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A),(ZLE) 78 0,2 TEIMW| 65-958i921C

Przewodnasé elektryczna nSfem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 719 +180 PS |MW | <25p0 9 ¢1021C

wiasciwa {PEW) w temp. 25°C

Matnosd NTU PN-EN 180 7027-1:2016-09 0,15 +0,05 PS IMW | Zalecany zakres
(A)ZPS) do 10 e, A

Barwa mgPtl PN-EN S0 7887:2012; <5 - PS | Mw 8) z.1C, AT
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2008 (A),(ZPS) <1 - PS | MW A

Liczba progowa smaku (TFN}) - PN-EN 1522:2006 {A),(ZPS) <1 - PS [ Mw A

Ogdlna liczba mikroorganizmaow w jtkfAml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZLE) 6 3-11 LE | KM bez

temperaturze 22C+2C, 68+4h ) nieprawidiowych

: Zmian # 21¢

Liczba enterokokow kalowych jtk100ml PN-EN SQ 7899-2:2004 (A),(ZLE) 0 - LE | KM 0

Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN |$0 9308-1:2014-12 I} - LE [ KM ST
{A),{2LE)

Liczba Escherichia coli jtkr100ml PN-EN ISO 8308-1:2014-12 0 - LE | KM ]
(A)L{ZLE)

jtk/100mI - liczba jednostek tworzgeych kolonie w 100 ml i

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczane] do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

Bligzic Parametr powinien by¢ uwzgledniany przy ocenle agresywnych wiasciwodci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
nlegazowanej rozlewane] do butelek lub pojemnikéw wartos¢ minimaltna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikdw 2 natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosc
minimalna moze byt nisza.

7 =ic A W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzyé de osiagnigcia wartosci parametryczne;
nieprzekraczajace] 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wadzie po uzdatnieniy; Akceptowalna przez konsumentdw i
bez nieprawidlowych zmian, :

5 =10, A Pozadana wartosc tege parametru w wodzie w kranie konsumenta —~ do1§ mg Pl Akceptowalna przez kensumentdw i bez
nigprawidiowych zmian.

. Akceptowalna przez konsumeantéw i bez nieprawidtowych zmian.

yz1c Zaleca sig, aby ogdina liczha mikroorganizmow nie przekraczala:

- 100 jtk 1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowsj,
— 200 jtk 11 mi w kranie konsumenta.

REA Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk {NPL). W przypadku wykrycia baktert grupy coli < 10 jtk
(NPLY100 ml nalezy wykanaé badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z §21ust. 4
rozporzgdzenia,

8) i 10) z.1C

Parametr powinien by uwzglgdniony przy ocenie agresywnych whaciwosci korozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25 °C

Objasnlenia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.), ZLE - Badania wykonano metedami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (LeZajsk, decyzje nr
PSK.442.9.3.2018 z dnia 31.01.2018y, oraz PSK.442.9.5.2018 z dnia 30.04.2018r.)

Miejsce wykonania badari: TE - teren; PS - Pszczyna; LE - Leza|sk

Wartosci wynikdw badar poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dalnej granicy oznaczalnosci metody.
Nigpswnast metody badar fizyko-chemiczrych okreslona jako niepewnosé rozszerzona, Wspdtczynnik razszerzienia k=2; poziom ufnosci 95%,
Niepewnost rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiclogicznych i parazytologicznych podano przedzial ufnogci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011,

Aurtoryzowal:

KM - mgr in2. Marcin Kus - kisrownik operacyjny laboratorium

MW - mgr Magdatena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Niearganicznych
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=== Koniec dokumentu -—---

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Uslug {OWSU stanowig elemant oferty, dostepne sg na stronia:

ntip-iwww. sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi), w oparciu ¢ kidre zrealizowano usluge. Nalezy zwrécié szczegélng uwagg na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnoéci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarie w OWSU.

Ustugg zrealizowana w czasie | zakreste przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodhie z ustateniami poczynicnymi ze Zleceniodawcy | wadlug Jego wskazowek, jedli
takowe zostaly podane. SGS Polgka Sp. z 0.0. ponosi odpowledzialnoséd jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych £ zawartych parozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zrmiany niniejszego dekumentu, podrabianie | fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne | podlega Sciganiu w dwietle prawa.

Ookument moze byé wykorzystywany i koplowany w calosci, koplowanie czgiciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawiche w niniejszym dokumencie 0dnosza sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczong, 2e probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponasi odpowiedzialnosci za pochodzenie, spesob pobrania i reprezentatywnosé probki.



