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Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

1108 205

SEIb.9051.1.1. 552 2015 Kielce, dnia:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

950/0BS/N/15

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -

NAZWA | ADRES KLIENTA:
DOKUMENT:
RODZAJ PROBK!:

OCENA STANU PROBKI;
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

Powiatowa Stacja Sanitamo -Epidemiologiczna w Busku Zdroju

28 -100 Busko Zdréj, ul, Batorego 2

Protokét Nr SE.la -4261/157/15 z dnia: 05.08.2015 do SEIb.9011.2.109.2014,
SEIb.8011.2.31.2015

woda do spozycia

bez zastrzezen

wodociag Stary Korczyn, pow. Busko -Zdrdj, 2603PPPPW1051, Opatowiec,

ul. Garncarska 2, O$rodek Zdrowia -pobrano w gabinecie zabiegowym

Przedstawiciel PSSE Busko Zdréj (H. Andrzejczak)

PN-ISO 5667-5:2003; PN-EN 1SO 19458:2007; 10/04/PO-03.

05.08.2015 godz. 9.30
05.08.2015 godz. 12.15

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA: 05.08.2015 /7 10.08.2015
. Dopuszczalne
Badane wskazniki | parametry Jednostka | Kod | Znak wymik zakresy Identyfikacja metody
. wartoscit®

Liczba bakterii grupy coli (A} fRAA00m | 011a = 0 ) PN -EN 150 9308-1.2014-12

Liczba Clostridium perfringens (A) ftk/100m) | 012a = 0 0 PB/OBS/32 wydanie 1z 12.08.2010r.

Liczba enterokokéw katowych (A} jtkA100ml 013a = 0 : 0 PN-EN SO 7809-2:2004

Liczba Escherichia coli (A) jtk/100mt | 015a = 0 0 PN -EN ISO 8308-1:2014-12

Ogdina liczba mikroorganizmow w temp. | . = - _ ;

2242*C po 72h inkubadcji {A) jtk/1ml 025a v - PN-EN IS0 6222:2004 Metoda posiewu wgtebnego
IBama (A) mg Ptidm® | 051b = 2 @ PN-EN IS0 7867:2012 p.6 metoda C
Hanosc 73] NTU 052a = 054 1 PN-EN 1SO 7027:2003 p.8.3

pH{odczyn) (A) - 054a = 77 65-9,5 ° |PN-ENISO 10523:2012

:‘::?’g‘::‘)’“ elekiryczna whascwa pStem | os7a| = 533 2500  |PN-EN 27888:1008

stopiert 1 _ RO PN-EN 1622: 2008 Metoda uproszczona, parzysta,
TFN (smak) (A) efczenia | 9592 < -~ |wybr niewym
stopien ] @ PN-EN 1822 2008 Meloda U , parzysta,

TON {zapach) (A} rozcienczenia | %512 < |yt rievymuszony proszczona

Antymon (A) pgfam® | 103 | < 12 -5 PB/OBIDS wydanie 1 2 18.02.2006 r.

Arsen (A) ygigm® | 108 | < 12 10 - -[PN-EN SO 11960:1000

Azatany (A) mg NO/dm® | 110b = 68 50 PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012

Azotyny (A) mg NOo/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2008/AC:2012

Bor (A) mg/idm® | 114h < 0,05 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31.10.2008 1.

Bromiany (A) ug/dm® 1152 < 50 10 PN-EN 1SO 15061:2003

Chlorki (A} mg /dm® 121b = M 250 PN-EN 1S0O 10304-1:2009/AC:2012

Chrom og. (A) ug/ém® 123a < 5 50 PN -EN IS0 15588: 2005

Cyjanki (A) ugidm® | 1262 < 5 ' 50 [PN-80IC-04603/01
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Zatacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.201 5.
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tel. 413655436, 413655428

BADANIA fax 413451873
AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki bodatt 0SCZ0ne symbolem , 4", olypre zakresem alpedytacji PCA nr AR 552
orat wyniki badar rieakredyiowaryeh, Fywiki POT2 sakresu abredviaci nie 1 A"
Nr sprawozdania; SEIb.9051.1.1. 5 5 2 .2015 Kielce, dnia: I ' Lk
SPRAWOZDANIE Z BADAN
KOD PROBKI: 950/0BS/N/15
Fluorki (A} mg/dm® | 133h = 014 15 PN-EN IS0 10304-1:2009/AC:2012
Glin (A} g /dm® 136a < 20 200 PN-EN ISO 12020:2002
[ kadm (a) ugm® | 130a | < '_o.‘s:f' 5 PN -EN ISO 15586 2005
Mangan (A) pg}dma 142a = 7, 50 PN-92/C -04570/01
Miedz (A) mg /dm* | 143b < o,éé 2,0 PN-ISO 8288:2002 metoda A
|Nikie|' A pgidm? 1452 < 3,?) ' 20 PN -EN ISO 15586: 2005
Otow (A) pgldm® 146a < z 10 PN -EN 1S0 15586: 2005
Rtet (A) pg/am® 149a < 05 1 PN-EN 1483:2007
Selen (A} po/dm® 150a < 10 10 PB/OBI/OS wydanie 1 z 18.02.2008 1.
Siarczany (A) mg /dm® | 151b = 4.; 250 |PN-EN ISO 10304-1:2000/AC:2012
S6d (A) mg idm® 154h = 13'4 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2000
Twardo$é ogoina (A} mg CeCOxdm® | 161b = 241 ,‘ : 60—500) PN-IS0Q 6059;1999
Zetazo ogdine (A) pg /dm® 170a = o8 B 200 PN-ISO 6332:2001
Amonowy jon (A) mg NH, /dm® | 181b < 6,@‘7 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
1,2 dichloroetan (A} pa/dm? 207a < 10 30 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A} pg/dm?® 229a < 01 1.0 PB/OBS/22 wydanie 1z 08.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) pgidm® 230a < 0,0025 0,010 PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r.
Benzo{b}fivoranten (A) po/dm® 2Xa < 0,0025 - PB/OBS/08 wydanie 1z 31.08.2005 r.
Benzo(ghi)perylen {A) pg/dm® 232a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 1,
Benzo(K)fluoranten (A) pgfdm® 233a < 0,0025 - PB/OBS/08 wydanie 1z 31.08.2005 1.
Bromodichlorometan (A} mg/dm® | 238b = 0,0098 +0,0018" 0,015  |PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
§-HCH (E} (A} pg/dm? 250a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Dibromochiorometan {A) mg/dm® 265h = 0,0061 £0,0010" - PN-EN ISQ 10301:2002 Rozdziat 2
Indena(1,2,3-¢.d)piren (A) pg/dm? 2802 < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r.
y-HCH (E} (A) pgidm® 292a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 1.
T pestycydow ™ (E) (A) pg/dm?® 308a < 0,008 - PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1,
Tetrachloroeten {A) pgidm® 319a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Bromafarm (A} mg/dm® 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloroform {A) mgidm® | 328b = 0,012 £0,0020* 0030  |PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
5 THM (0 (A) ug/dm® 332a = a7 3 100 PN-EN [SO 10301:2002 Rozdziat 2
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Zatgeznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01,01.2015r.
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AB 552 Niniejsze sprawozdants zawiera wyitj hodatt GIIUE0NE symbolen: ,, A", abjgte zakresem akredytacii PCA nr AB 552
orez wymiki badks mieakredyowanych, i pons 2akresi akredytacyi nie posiodajq omaczenia ., A”.
Nr sprawozdania: SEIb.9051.1.1.55% 915 Kielce, dnia: 11 08 2015
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 950/0BS/N/15
|uuenialnos¢ (A mgim® | 3330 = 13 5,0 PN-EN IS0 8467:2001
T WWA ™ (a) pg/dm?® 334a < 0,0025 01 PB/0OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005r.
¥, trichloroetenu | tetrachloroeteny (A) pg/dm? 338a < 10 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
a—HCH (E) (A) pg/om? 341a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
B-HCH{E} (). .- i¥ pgidm® | 342a | < o008 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3z 10.04.2012r.
Trichloroeten (A) s pordm® - | 3s0a] < 190 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
HCBE)AY . . poidn?® Ma < 0,008 010  |PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012r.
A-cyhalotrin (E} iAi '- pg/dm® a7ia < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1.
IMaIaHon (E} (A) pgrdm® 284a < 0,008 0,10  |PE/OB%/20 wydanie 32 10.04.2012r.
IHeplachbr (E) (A) pg/am® 393a < 0,008 0,030 [PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
Chioropiryfos (E} (A) pg/dm® 609a < 0008 0,10  |PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.20121.
IProcyrnidon (E) (A) ugrdm?® 6772 < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012r.
IBifentryna (E) (&) pgidm® 678a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1.

jtk - jednostki tworzace Kolonie

) _ w przypadku podaria jednej wartodci dolna warlodé zakresu wynosi zero
- dopuszczalne zakresy wartosci wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2007r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spotycia przez ludzi
(Dz U. z 2007r. Nr 61, poz.417) z pbéniejszymi zmianami rozp. Ministra Zdrowia zdnla 20 k\memia 2010r {Dz.U. z 2010r. Nr 72, poz 466)

- akceptowalna(y) przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian

- bez nieprawidiowych zmian

- niepewnost rozszerzona pomiary podawana po znaku "t”, oszacowana [est dia podomu ufnoéd !6 I wspékzwmika rozszerzenia k=2,

nle uwzglednia etapu pobierania probek
- ITHM cznacza sume zwiazkéw: chioroform, bromoform, dichlorobromometan, dnbromochloromdnn

™ _3 wiglopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych 0Znacza sume Zwiazkiw: benzo{b)fucranten, benzo(k)ﬂuomm benzo(gw)per;ﬂen

|ndeno(1 2,3-c,d)piren

- I pestycyddw oznacza sume pestycydéw oznaczonych ilosciowo
(E)- badanie w ramach zakresu elastycznego
Wynik podany po znaku "<" dia parametréw fizyczno-chemicznych cznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilogciowego metody dia smaku | zapachu

wynik akceptowalny
A rpwnlk Oddziatu Zatwierdzit _ | o
ga 'gleny Srodomska Kierownik Dziaiu

E&bt&t%%ﬁczyk

Oswiadcza sig, 2e:

1. Wyniki badania odnosza sie wylacznie do dostarczonej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratoriurm, sprawazdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za pobieranie w przypadku Probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pebierania,
opisu misjsca pobierania, itp. 53 informacjami pazyskanymi od Kiienta.

4. Klientowi przyshuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty ofrzymania sprawozdania z badari

5. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 3 egzemplarzach, Z 67690 2 otizymuje Klienta 1 pozostaje w Laboratorium.
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Zalacznik 1a do PO-02 obowigzuje od dnia 01.01.2015.




