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- Ten Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
P Eﬁé DZIAL LABORATORYJNY
PuLskit Ceuriuy ODDZIAL BADAN HIGIENY SRODOWISKA

AKREDYTALY

tel, 413655436
fax 413451873

AB 552 Ningjsze spravozdanic zawicra wyiniki badei oziaczone symbolem (A", objgte zukresem akredylaci PCA ne AB 352
oraz wyniki badan meakredyiowanych. Wyniky spoza zakresu akredytacii me posiodajg oznaczenia (A"

Nr sprawozdania: LHS.9051.2. iQ.(oL{.ZOW Kielce, dnia: ng -12- 23

. Zﬁf};;x Taar B :

SPRAWOZDANIE Z BADAN vt Migdrygminay
- “NIDA 2000

KOD PROBKI: 2237/0BS/SP/19 VRiyRedo dnja FO12 Lo1f
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: 31C podpis (L Lo ctle

NAZWA | ADRES KLIENTA: Zwigzek Miedzygminny "NIDA 2000", Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn (901 ’ .75%2%5

DOKUMENT: Zlecenie Nr LHS.9052. 1140 .2019
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczeona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezen

z dnia: 13.12.2019

PUNKT POBORU PROBKI:  wodociag Stary Korczyn, Stary Korczyn, Stacja Uzdatniania Wody

PROBKOBIORCA: Przedstawiciel Laboratorium WSSE Kielce (J.Cedro)

POBIERANIE PROBEK(A) wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007

DATA | GODZINA POBORU PROBKI:
DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

17.12.2019 godz. 11.10
17.12.2019 godz. 13.50
17.12.2019/19.12.2019

Warto$¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik Identyfikacja metody
1.2y

Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/1 00ml 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Licehsz Giostidlun) BetTngens tk/100ml | 012a = 0 0 PN-EN 1SO 14189: 2016-10
{tacznie ze sporami) (A)
Liczba enterokokow (A) jik/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtkr100ml 015a = 0 0 PN -EN SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogdlna liczba mikroorganizmow _ . Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004
w temp. 22+2°C (A) Rt 028 = 1B ke zmian'! Metoda posiewu wglebnego

Akceptowalna przez
konsumentow i bez
nieprawidiowych
zmian®®

Barwa (A) mg Ptdm® | 051b < 5

PN-EN 1SO 7887:2012 p.6 metoda C

Akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosé (A) NTU 052a = 0,35 nieprawidtowych zmian
Zalecany zakres
wartosci do 1,0

PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metoda nefelometryczna

Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - 054a = 79 6,5-9,5

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodno$¢ elektryczna wtasciwa

w 25°C (A) uS/cm 057a = 648 2500

PN-EN 27888:1999

Akceptowalny przez

o 059a < 1 konsumentow i bez

KEH amak) () rozcienczenia

nieprawidiowych zmian.

PN-EN 1622: 2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

Akceptowalny przez

stopien 061a < 1 konsumentow i bez

TOb{zapach) (h) rozcienczenia

nieprawidtowych zmian.

PN-EN 1622: 2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

Antymon (A) ;.Jg,fc{m3 103a < 12 5.0 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 .
Arsen (A) pg/dm? 104a w T 10 PN-EN I1SO 11969:1999

Azotany (A) mg NOz/dm® | 110b = 1N 50'% PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NOy/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Chlor wolny (A) (T) mg Cl/dm® | 117b = 0,55 =0,10* 0,3 PB/OBS/08 wyd. 3 z 09.07.2018

Bor (A) mg/dm? 114b < 005 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31.10.2008 r.
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Kielce, dnia:

weglowodoréw aromatycznych (A)

Bromiany (A) pg/dm?® 115a < 50 10" PN-EN ISO 15061:2003
Chlorki (A) mg/dm?® 121b = 33 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Chrom og. (A) pgldm? 123a < 5 50 Pl\i -EN ISO 15588: 2005
Cyjanki (A) pg/dm? 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01
Fluorki (A) mg/dm”® 133b = 0,13 1,5 PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012
Glin (A) ug/dm?® 136a < 20 200 PN-EN ISO 12020:2002
Kadm (A) pg/dm?® 139a < 05 50 PN -EN ISO 15586: 2005
Magnez (A) ” mg/dm® 141b = 5 7-125'% PN-C-04554-4:1999 Zalacznik A
Mangan (A) ugidm® 142a < 2 50 PN -EN ISO 15586: 2005
Miedz (A) mg/dm? 143b < 005 2,0!9101 PN-ISO 8288:2002 metoda A
Nikiel (A) pg/dm? 145a < 30 20" PN -EN ISO 155886: 2005
Otow (A) pg/dm’ 146a < 2 10/ PN -EN ISO 15586: 2005
Rtec (A) pg/dm® 149a < 030 1,0 PN -EN ISO 12846: 2012
Selen (A) paldm® 150a < 10 10 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 .
Siarczany (A) mg /dm® | 151b = 59 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
S6d (A) mg/dm® | 154b = 188 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardosé ogdina (A) - s | 161b = 288 60-500""" PN-ISO 6059:1999

CaCOy/dm
Zalazo ogoine (A) pg/am® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1,2016-08
Amonowy jon (A) mg NH,/dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p 6a
1,2 dichloroetan (A) ;.-gp';:lm3 207a < 1,0 3.0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pa/dm? 229%a < 01 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) pgmm3 230a < 0,0025 0,010 PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
Benzo(b)fluoranten (A) pg/dm? 23a < 0,0025 PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 1.
Benzo(ghi)perylen (A) ugldm?® 232a < 00,0026 PB/OBS/06 wydania 1 z 31,08.2006 r.
Benzo(k)fluoranten (A) pgfdm?® 233a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Bromodichlorometan (A) mg/dm’ 238b = 0,0032 +0,0005* 0,015V PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Chloraminy ma/dm?® 240b = 0,06 0,52 PB/OBS/39 wyd. 1z 29.03.2018
8-HCH (E) (A) pg/dm? 250a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Dibromochlorometan (A) mg/dm® 255h = 0,0029 +0,0005" - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)plren (A) pg/dm?® 280a < 0,0025 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
y-HCH (E) (&) pg/dm?® 292a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
3 pestycydow (E) (A) pg/dm?® 308a < 0,006 0,50 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Tetrachloroeten (A) pg/dm® 319a < 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Tribromometan (bromoform) (A) mg/dm? 324b < 0,0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdzial 2
Trichlorometan (chloroform) (A) ma/dm® | 328b = 0,0038 +0,0007* 0,030'™ PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trihalometany -ogdtem (¥ THM) (A) pg/dm® 332a = 99 1,0 10071 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Utlenialnosé (A) mg/dm? 333b = 08 5.0 PN-EN ISO 8467:2001
ZiNelopieiscishicupe) ugidm® | 334a | < 0,0025 010" PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 1.
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S trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm?® 338a < 10 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
«-HCH (E) (A) yg/dm® 341a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
B-HCH (E) (A) pg/dm?* 342a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Trichloroeten (A) pg/dm’ 350a < 1.0 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Cypermetryna (A) pgﬁdm3 361a < 0,008 0,1 PB/OBS/20 wyd.3 z 10.04.2012r.
HCB (E) (A) pg/dm® 371a < 0,006 0.10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
A-cyhalotrin (E) (A) pg,’de 372a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Malation (E) (A) pg/dm?® 384a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1
Heptachlor (E) (A) pg/dm?® 393a < 0,006 0,030 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 .
Chloropiryfos (E) (A) pg/dm? 609a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 1.
Procymidon (E) (A) pg/dm? 877a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 1.
Bifentryna (E) (A) pg/dm® 678a < 0,006 0,10 PB/IOBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.

jtk - jednostki tworzgce kolonie

™' . w przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero

2/ . warto$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

B . Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac badanie parametru

E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
1 . Zaleca sie, aby ogéina liczba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

' . pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pvdm®

% Warunek: [azotany)/50+[azotynyl/3 < 1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow (NOs) i azotynéw (NO,) w ma/dm®,
Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg,’dma.

1 _ W miare mozliwoci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci.

%1 _ Nie wiecej niz 30 mg/dm® magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest réwne lub wieksze od 250 mg/dm”. Przy nizszej zawartosci siarczanéw
depuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mgldm3; wartoss zalecana ze wzaleddw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

¥ . Wartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymane] odpowiednia metoda pobierania prébek z kranu oraz pobranej
w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych
wzrostow stezen.

U9 - Wartose dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

1 Wartosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warlosé pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania,
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci.

121 _ w punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwigzkami.

1131 _ ¥ pestycydow oznacza sume poszczegdlnych pestycydéw wykrytych | oznaczonych ilogciowo w ramach monitoringu.

" _ Trihalometany -ogotem (ETHM) oznacza sume zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan

"5 Warlo$¢ oznacza sume wyszczegolnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

* - niepewnos$é rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnoéci 95% i wspoiczynnika rozszerzenia k=2, uwzglednia etap pobierania probek

(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.

T - Oznaczenie wykonane w miejscu pobrania probki
Wynik podany po znaku "<" dla parametrow fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Kierownik Oddziatu
Badan High Srodowiska

Elzbidtd Susarczyk
2019 -12- 23
Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki badania odnosza sie wylacznie do dostarczone] probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

3. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

4. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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