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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/13744/02/2018 U
Zleceniodawca ID: 6569
Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000
Stary Korczyn

28-136 Nowy Korczyn

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2018-02-13, numer systemowy: 18005110

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badai: dla potrzeb potwierdzenia zgodno$ci z wymaganiami
Opis prébek
Nr [aboratoryjny Miejsce poboru / etykieta ‘Prébka:
probki zleceniodawcy
074576/02/2018 Zwigzek Miedzygminny NIDA 2000 z siedzibg w Starym Korczynie Woda uzdatniona
Zajazd pod Swierkami, Chwalibogowice, kran w kuchni

Dane zwiazane z pobieraniem probek

Nr 'ab°$tk°_'viﬂv Data pobierania Prébkobiorca " Metoda pobierania
DI 1
074576/02/2018 2018-02-16, godz.10:26 Woijciech Anusiewicz - PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN 1SO
Przedstawiciel Laboratorium 194582007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak

Plan pobierania: |probka jednorazowa

Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badati Data zakoriczenia badan
2018-02-16, godz.15:30 2018-02-16 2018-02-20
Uwagi '
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inZ. Agata Dorczyriska
NIP: 5880005608

Leboratorium $rodowlskows @A-/ .
Environment, Health & Safety

43-200 Pezczyna, ), . Z .'b'e*’a/ .
tol. 32 “Q{S’L};‘;L‘g’g;?";i’g;gza Specjalista ds. projektéw srodowiskowych
ETH

Oryginat potwierdzony wiasnorecznym podplsem,

SE% Polsku 50 2 ¢ o | Envnanment. Healttt & Satety * Labaratnnum Srodosnskowy
w dana Knamess 2 L onatlzacie: Laboratoria:

OvaWwsrava | poreruna 43.200, Cieszyiska 52a 1 +48 32 449 2500 § 44832 447 2072 Pszczyna  43-200, Cieszyfiska 528
Poznan 61.655, Gronowa 81 1 +48 32 440 2500 t/f +48 61 820 4031 Fita £4-220, Na Laszkowia 4
Wroctaw 54-424, Muchoharska 18 t +48 32 449 2600 f+48 71 358 7562 Dzialdowo 13.200, Hallera 3%
Lozajsk 37300, Wierzawice B74 t +48 32 449 2500 f-+48 17 241 1301 Ledajsk 37-300. Wierzawice 874
Szezacin 70:561, Gdanska 16 B t+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group {SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. 5t. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334
Kapitat zaktadowy 27 167 800,00 zt
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T Wyniki badan K Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja metody Niepewnos¢ | 8% § wartosci
badawczej rozszerzona | @ (ND3}
074576/02/2018 i;i g wskainikéw
<L
pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A),(ZPS) 7.4 0,2 TE MW 6,5-9,58 718 =10
Przewodnosc elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 580 +58 TE [MW| s25009 @z
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Glin (Aluminium) ugf PN-EN IS0 17294-2:2016-11 12,6 +1,3 PS [Mw <200
(A){ZPS)
Zelazo (Fe) ugh PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS IMW < 200
(AN(ZPS)
Metnosé NTU PN-EN IS0 7027-1:2016-09 <(,10 - PS IMW| Zalecany zakres
{A){ZPS) wartosci
do 1,0 7} 2.1C, A
Barwa mgPY PN-EN ISO 7887:2012; <5 - PS [mw R
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TCON) - PN-EN 1622:2006 (A},(ZPS) <1 - PS MW A
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS [Mw ~
Amonowy jon (NH,™) (Jon amonu) mg/l PN-EN 1SO 11732:2007 (A),{(ZPS) < 0,05 - PS |MW < 0,50
Azotyny (NO;'} mg/! PN-EN ISO 13395:2001 (A)(ZPS)| < 0,03 - PS|MW| s0502=®
Ogdlna liczba mikroorganizmow w jid1mi PN-EN 1SO 6222:2004 {A),(ZPS) 1 <1-5 PS |MW bez
temperaturze 22C12C, 68x4h nigprawidiowych
zmian 2 *'¢
Liczba enterokokow kalowych jtk/100mlI PN-EN 1SO 7898-2:2004 0 - PS MW 0
(A).{ZPS)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m| PN-EN ISO 0 - PS |MW [RER
8308-1:2014-12+A1:2017-04
{AL(ZPS)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 - PS IMW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(AL(ZPS)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN 1SO 14189:2016-10 0 - PS IMW 0 M =ic
lacznie ze sporami {A)(ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mt
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone| do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5880005608
Laboratarium Srodowlskowe
Environment, Health & Safety
43-280 Pszczyna, ul. Cleszyriska 52a
tal, 32 4492500;' 1fm(: 32 4472072
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B9 zie Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek jub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze byé nizsza.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagniecia warto$ci parametrycznej

nieprzekraczajace] 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg P, Akceptowalna przez kensumentow i bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian.

7) z1C, A*

5 z1C. A"
AT

A28 Warunek: [azotany)/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotandw (NO,) i azotynow

{NO;} w mgll. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowe] lub Innych urzadzen dystrybucii nie
moze przekraczad wartosci 0,10 mg/l.

Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100 jtk /1 m| w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,

~ 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwoscl korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jik (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk

(NPL)Y100 ml nalezy wykonaé badanie parametru £.¢oli | enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia.

Natezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujgé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z

obecnoici innych mikroorganizméw chorobotwdrczych, np. Cryptosporidium.

2} z1C

6) | 10) z.1C
LEAL

3 zaC

Norma/procedura badawcza Data, wersja ¢lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonanc metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.20171.)

Miejsce wykonanla badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikaw badart poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy cznaczalnosci metody.
Niepewnos$é metody badar fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspdtezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyrtku - wg PKN-ISO/TS 18036:2011.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.z 0. 0
01248 Warszawa, ul. Jal?a Kazlmle;za 3
NiP: 5860005608
ELabtnratcrlum redowiskowe
nvirsnment, Heakth & Safe
43-200 Pezcayna, ul. Clenzyﬁsk?SZa
teol. 32 “92500;‘ |fax: 324472072

----- Koniec dokumentu -----

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostgpne sa na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.plipodstrona‘uslugi), w oparciu o kidre zrealizowano ustuge, Nalezy zwrécic szezegoing uwagg na zagadnienia dotyczace odpowiedzialno$ci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynianymi ze Zlecenicdawca | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. 2 0.0. ponesi odpowiedzialno$t jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron 2 reallzowania praw | obowigzkdw
wynikajacych z zawartych porozumier.

Wszelkie nleautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, padrabianie i fatszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byt wykorzystywany | kopiowany w caloci, kaplowanie czeéciowe jest dopuszezalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar | pomlaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, 2e prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z ¢.0. nie ponosi odpowiedzialnoci za pochodzenie, sposéb pobrania | reprezentatywnose probki.




