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_ _ - T - ‘
Oznaczany parametr Jednastka Wentyfikacja metody T —— i-g i Do::::::::n(:as)
: : : PR badawezel 00 ] cevoazioarzers | PORERIONS 3 g | wakatnikow

pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A),(ZPS) 7.7 10,2 TE | BS | 65-960 B

Przewodnost elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 593 160 TE{BS | s2500% 1021

wiasciwa (PEW) w temp. 25°C

Glin (Aluminium} ngll PN-EN 150 17294-2:2016-11 16,1 1,7 PS | BS <200
(A}({ZPS)

Zelazo {Fe) ugl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 60,0 - PS | BS 5200
(A},(ZPS)

Metrosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-08 0,14 +0,05 P$|BS | Zalecany zakres
(A)(ZPS) o 1‘:’;9‘,“?2&. A

Barwa mgP/l PN-EN IS0 7887:2012; <5 - PS{ BS ) z1C A
Ap1:2015-086 (A),(ZPS)

Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 {A),(ZPS) <j - PS | BS A

Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS i BS A

Amonowy jon (NH,*) (Jen amonu) mg/l PN-EN 150 11732:2007 (A),{ZPS) < 0,05 - P51 BS £0,50

Azotyny (NO;) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A).{ZPS) <0,03 - Ps | BS 50,50 9218

Ogéina liczba mikroorganizmow w kMl PN-EN 150 6222:2004 (A)L{ZPS) 5 2410 PS | BS . bez

temperaturze 22C+2C, 68+4h ‘ nlzf,,r;wnlg;r)z%Ch

Liczba enterokokéw katowych jtk/100mi PN-EN ISO 7899-2:2004 0 - PS | BS i
{A).(ZPS)

Liczba bakierii grupy coli Jtk/100m PN-EN ISO 0 . PS | BS RS
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A).(ZPS)

Liczba Escherichia coli jtk/100mi PN-EN 150 0 - PS$ | BS 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A}(ZPS)

Liczba Clostridium perfringens jth/100mil PN EN ISO 14189:2016-10 0 - PS | BS p ¥ =1¢

| lacznie ze sporami {A){ZPS)

jtk/100ml - liczba jednostek twarzacych kolonle w 100 mi
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako ici wody przeznaczone| do spozycla przez ludzi (Dz. U. z 2017r,

poz. 2294)
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G119 210 Parametr powinien byt uwzglednicny przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikdw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
razlewanej do butelek Jub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacons| dittenkiam wegla wartodé
minimaina moze by¢ nizsza.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiagniecia wartosci parametrycznegj

nieprzekraczajgesj 1,0 NTU (nefelometrycznych jadnostek metnodci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidlowych zmign.

Poxgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 myg P Akceptowalna przez konsumentdw | bez
nieprawidtowych zmian.

Akceptawalna przez konsumentdw | bez nieprawidiowych zmian.

7) 21C, A*

5) zAC, A*
A

2 z18 Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1 gdzie wartodcl w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NO ;) i azotynow

{NO,} w mg/l. SteZzenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowsj lub innych urzgdzef dystrybucji nie
mote przekraczad wartoscl 0,10 mg/l.

Zaleca sig, aby ogélna llczba mikroorganizméw nie przekraczala:

— 100 jik 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowsj,

— 200 Jtk /1 ml w-krande konsumenta.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyinych wody, Oznaczana w temperaturze 25 °C
Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycla bakterit grupy coli < 10 jtk

(NPL)100 ml nale2y wykonac badanie parametru E.coll | enterokokl w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzgdzenia.

Nalexy badat¢ w wodzie pochodzacej 2 ujet powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartoéci naleZy zbada¢, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z

obecnodci innych mikroorganizmdw chorobotwoérezyeh, np. Cryptospotidium,

2) z.1C

8) i 10) z1C
1} z1C

3 ziC

PN-EN 1622:2006 Matoda uproszezona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objaénienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS - Badania wykonano metodaml zatwierdzonymi przez wiakciwaga PPIS (Tychy, decyzja nr

17/NS/HK 4560-744/17 z dnia 25.10.2017r.)

Migjsce wykonania badar: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartoscl wynikéw badaf poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanis wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody,
Niepewno$é metody badan fizyko-chemicznych okredlono jaka nispewnodé rozszerzong. Wepdtezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dia analizy, W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryrowsat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziahu Analiz Organicznych
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—— Konlec dokumentu --—--

Niniejszy dokument zosiat wystawiony zgodnle z ©gdlnymi Warunkarni Swiadezenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sq na stronie:
hittp://www.sgs.analizysradowiska. plpadstronaluslugl), w oparciu ¢ ktdre zrealizowano ustugg. Nalely Zwrdcit: szczegding uwege na zagadnlenla detyczgce odpowiadzialnoscl,
odszkodowart i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ushuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninisjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynianymi ze Zleceniodawcy | wedhug Jego wskazdwel, jesH
takows zostaly podane. SGS Polaka Sp. Z 0.0, ponosi odpowiedzialnosé jedynle przed Ziaceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnla stron z realizowania praw i obowlazkow
wynikajgoych z zawartych porozumier.

Wszelkia nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie | faiszowanie jego tredci, formy | wyglgdu jest niezgadna i podiega Sciganiu w dwistle prawa,

Dokument moze by wykorzystywany i kopiawany w catosci, kopiowanie czeici jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wynlkl badart | pomiarGw zestawione w niniejazym dokumencie odnoszq sig tylka do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczon, te probki
zostaly pobrane przez przedstawlclela Zlecenlodawcy, SGS Polska Sp. z ¢.0. nie ponos| odpowledziainogc! za pochodzenle, sposdb pobrania | reprezentatywnodé probki.




